LETNO POROČILO O PITNI VODI

ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO LITIJA - ŠMARTNO

ZA LETO 2006

UPRAVLJAVEC:

Javno podjetje

KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.

PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 LITIJA

UVOD 

V skladu z določili 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04,35/04,26704 in 92/06) smo za vodovodne sisteme, ki oskrbujejo 5000 in več uporabnikov in ki zagotavljajo več kot 1000 m3 pitne vode na dan pripravili letno poročilo o piti vodi. Z letnim poročilom bomo seznanili uporabnike preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.

Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. upravlja z Vodovodnim sistemom Litija, ki oskrbuje s pitno vodo okrog 9000 uporabnikov in distribuira v omrežje okrog 480.000 m3 vode na leto.

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima Komunalno stanovanjsko podjetje Litija z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Pogodba št.120-01-602-13/05 in aneksom k pogodbi št.2). Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in  določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev. 

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj smo za vodovodni sistem Litija – Šmartno prikazali v ustreznih tabelah in grafih. 

1. JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO  LITIJA - ŠMARTNO

Vodovodni sistem Litija - Šmartno se napaja iz več vodnih virov znotraj katerih so vrednosti preskušenih parametrov v pitni vodi približno enake. Ime oskrbovalnega območja je Litija - Šmartno. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Litija –Šmarno oskrbuje okrog 9000  uporabnikov. Letna količina dobavljene pitne vode na oskrbovalnem območju znaša 481.666 m3. Dezinfekcija pitne vode se opravlja s plinskim klorom, drugih postopkov priprave pitne vode ni. V celotnem sistemu prevladuje nepovršinski tip pitne vode.

1.1. Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru 

      monitoringa pitne vode

V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo opravljenih 14 vzorčenj pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili 3 vzorci od skupaj 14 vzorcev pitne vode neskladni z mikrobiološkimi zahtevami pravilnika in sicer vzorci odvzeti v 39 tednu vzorčenja. Fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so vsi vzorci ustrezali fizikalno kemijskim zahtevam pravilnika. 

V tabeli 1. je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode in skladnost oziroma neskladnost vzorcev pitne vode glede na opravljena preskušanja.
Tabela 1.

	-
	vzorec
št.:
	teden
vzorčenja
	tip 
preskusa:
	mesto vzorčenja 
	naslov mesta vzorčenja 
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	300
	22
	občasni preskusi
	VVZ Medvedek
	1270, Litija, Bevkova 1 

	[image: image2.wmf]
	299
	22
	občasni preskusi
	Okrepčevalnica Litija
	1270, Litija, Marokova pot 11 
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	5095
	23
	redni preskusi
	Bife 3M
	1270, Litija, Pokopališka 13 
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	5087
	23
	redni preskusi
	Okrepčevalnica Litija
	1270, Litija, Marokova pot 11 
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	5091
	23
	redni preskusi
	VVZ Medvedek
	1270, Litija, Bevkova 1 

	[image: image6.wmf]
	5092
	31
	redni preskusi
	VVZ Medvedek
	1270, Litija, Bevkova 1 
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	5096
	31
	redni preskusi
	Bife 3M
	1270, Litija, Pokopališka 13 
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	5088
	31
	redni preskusi
	Okrepčevalnica Litija
	1270, Litija, Marokova pot 11 
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	5093
	39
	redni preskusi
	VVZ Medvedek
	1270, Litija, Bevkova 1
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	5097
	39
	redni preskusi
	Bife 3M
	1270, Litija, Pokopališka 13
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	5089
	39
	redni preskusi
	Okrepčevalnica Litija
	1270, Litija, Marokova pot 11
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	5098
	47
	redni preskusi
	Bife 3M
	1270, Litija, Pokopališka 13 

	[image: image13.wmf]
	5090
	47
	redni preskusi
	Okrepčevalnica Litija
	1270, Litija, Marokova pot 11 
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	5094
	47
	redni preskusi
	VVZ Medvedek
	1270, Litija, Bevkova 1 


Legenda barv:

	ŠT.VZORCA
	vzorec JE skladen s predpisi

	ŠT.VZORCA
	vzorec NI skladen s predpisi zaradi mikrobioloških in kemijskih parametrov

	ŠT.VZORCA
	vzorec NI skladen s predpisi zaradi mikrobioloških parametrov

	ŠT.VZORCA
	vzorec NI skladen s predpisi zaradi kemijskih parametrov

	ŠT.VZORCA
	vzorec NI skladen s predpisi zaradi terenskih meritev


1. 2.  Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru 

           notranjega nadzora

V letu 2006 je bilo v okviru notranjega nadzora skupaj odvzetih 51 vzorcev pitne vode

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vsi odvzeti vzorci skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št.19/04, 35/04,26/06 in 92/06). 

V tabeli 1 in grafu 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04 35/04, 26/06, 92/06).

Tabela 1

	ZAP. ŠT.
	DATUM PREGLEDA
	SK.ŠT. ODV. VZ. ZA MB PREIS.
	MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI

	
	
	
	

	
	
	
	zajetje
	rezervoar
	omrežje

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	U
	NE
	U
	NE
	U
	NE

	1
	09.01.06
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	-

	2
	15.02.06
	4
	-
	-
	2
	-
	2
	-

	3
	29.03.06
	4
	-
	-
	1
	-
	3
	-

	4
	24.04.06
	5
	1
	-
	2
	-
	2
	-

	5
	15.05.06
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	-

	6
	13.06.06
	5
	4
	-
	1
	-
	-
	-

	7
	25.07.06
	5
	-
	-
	2
	-
	3
	-

	8
	24.08.06
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	-

	9
	12.09.06
	3
	-
	-
	1
	-
	2
	-

	10
	10.19.06
	4
	-
	-
	1
	-
	3
	-

	11
	28.11.06
	5
	1
	-
	1
	-
	3
	-

	12
	19.12.06
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	-

	SKUPAJ
	51
	6
	0
	11
	0
	34
	0


 Legenda: U – ustrezni vzorci, NE – neustrezni vzorci

Graf 1 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode    


glede na podatke iz tabele 2
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Za fizikalno kemijska preskušanja smo odvzeli 3 vzorcev pitne vode, ki so bili glede na opravljene preskušanja skladni z zahtevami pravilnika.

V tabeli 2 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04 35/04, 26/06, 92/06).

Tabela 2

	Z.ŠT./DAT.PREGLEDA
	VRSTA PRESkušanj
	SK.ŠT. ODV. VZ..
	FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI

	
	
	
	

	
	
	
	zajetje
	rezervoar
	omrežje

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	U
	NE
	U
	NE
	U
	NE

	1.    29.03.06
	osnovna + trdote
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	2.    13.06.06
	nitrati
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	3.    12.09.06
	občasna
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	SKUPAJ
	3
	1
	0
	-
	-
	2
	0


1.3. Zaključek

V okviru notranjega nadzora v oskrbi s pitno vodo ni bilo z mikrobiološkimi in fizikalno kemijskimi preskušanji v letu 2006 ugotovljenih neskladnih vzorcev pitne vode. V splošnem lahko ocenimo, da je bila pitna voda v omrežju vodovodnega sistema Litija - Šmartno glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj, skladna z zahtevami za pitno vodo po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06). Rezultati opravljenih preskušanj kažejo, da se je kakovost pitne vode v mikrobiološkem pogledu glede na spremljanje rezultatov opravljenih preskušanj iz  preteklih in tudi  glede na leto 2005  izboljšala. Enako ocenjujemo tudi varnost oskrbe s pitno vodo.

Pripravila:

· ZZV Ljubljana; Stojan Klajič, dipl.san.inž. in

· KSP Litija, d.o.o. ; Marta Peršin, univ.dipl.kem.
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